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ใหไ้ว้ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
เป็นปีที่ ๕๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
          โดยทีเ่ป็นการสมควรกําหนดอาคารบางประเภทใหเ้ป็นอาคารควบคุม เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน 
           อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง แห่ง
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นไว้ ดังตอ่ไปนี้ 
          มาตรา ๑    พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘” 
          มาตรา ๒๑ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึง่ร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 
          มาตรา ๓ ให้อาคารที่มิใช่อาคารที่ใช้เป็นพระท่ีนั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทําการสถานทูต หรือสถานกงสุล
ต่างประเทศ อาคารที่ทําการขององค์การระหว่างประเทศหรือท่ีทําการของหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนตามความตกลงระหว่าง
รัฐบาลไทยกบัรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถานวัดวาอารามหรืออาคารต่างๆ ทีใ่ช้เพ่ือการศาสนา ซ่ึงมีกฎหมายควบคุม
การก่อสร้างไว้แล้ว โดยเฉพาะ ที่มีการใช้พลังงานดังต่อไปนีเ้ป็นอาคารควบคุม 
          (๑) อาคารหลงัเดยีวหรือหลายหลังภายใต้เลขท่ีบ้านเดียวกันที่ได้รับอนุมัติจากผู้จาํหน่ายใหใ้ช้เครือ่งวัดไฟฟ้า 
หรือให้ตดิตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่หนึ่งพันกิโลวัตต์หรือหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า
กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป 
          (๒) อาคารหลังเดยีวหรือหลายหลังภายใต้เลขท่ีบ้านเดียวกันที่ใช้ไฟฟา้จากระบบของผู้จําหน่ายความร้อนจากไอ
นํ้าจากผู้จาํหน่ายหรือพลังงานส้ินเปลืองอ่ืนจากผู้จําหน่ายหรือของตนเองอย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกันตั้งแต่วันท่ี ๑ 
มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผา่นมา มีปริมาณพลังงานท้ังหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ยี่สิบล้านเมกะจูล
ขึ้นไป 
 
          มาตรา ๔ การคาํนวณปริมาณการใช้พลังงานตามมาตรา ๓ (๒) ให้คํานวณเป็นหน่วยเมกะจูลตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
          (๑) กรณีไฟฟ้า ใหค้ํานวณปริมาณการใช้ไฟฟา้เป็นหน่วยกิโลวัตต์ช่ัวโมงแล้วคูณด้วย ๓.๖๐ 
          (๒) กรณีความร้อนจากไอนํ้า ให้คํานวณปริมาณความร้อนจากไอนํ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูต
ดังต่อไปนี ้
           E s = (h s – h w) x S x e ff. 
          โดย E s หมายถึง ปริมาณความร้อนจากไอนํ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเทา่ หน่วยเป็น เมกะจูล/ปี 
           h s หมายถึง ค่า Enthalpy ของไอน้ําที่ใช้ หน่วยเป็น เมกะจูล/ตัน จากตารางไอนํ้า (steam table) ทั่วไป 



           h w หมายถึง ค่า Enthalpy ของน้ําที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดัน หนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ใหใ้ช้
ค่าเทา่กับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตนั 
           S หมายถึง ปริมาณไอนํ้าที่ใช้ หน่วยเป็น ตัน/ปี ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอนํ้าของอาคาร 
           e ff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปล่ียนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นีใ้หใ้ช้ค่า ๐.๔๕ 
           (๓) กรณีพลังงานส้ินเปลืองอ่ืน ให้คาํนวณปริมาณความร้อนจากพลังงานส้ินเปลืองอ่ืนเป็นพลังงานไฟฟ้า
เทียบเทา่ โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ 
           Ef = F x HHV x e ff. 
           โดย Ef หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลังงานส้ินเปลืองอ่ืนเป็นปริมาณพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็น เม
กะจูล/ปี 
           F หมายถึง ปริมาณการใช้พลังงานส้ินเปลือง หน่วยเป็นหนว่ยน้ําหนักหรอืปริมาตรต่อปี 
           HHV หมายถึง คา่ความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานส้ินเปลืองท่ีใช้ หน่วยเปน็ เมกะจูล/
หน่วยน้ําหนักหรือปริมาตร 
           e ff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปล่ียนแปลงพลังงานความร้อน เป็นพลังงานไฟฟ้าเทยีบเท่าในที่นี้ให้ใช้ค่า 
๐.๔๕ 
           ในกรณีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จําหนา่ย ให้ใช้ค่าความรอ้นเฉล่ียที่กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานกําหนด 
มาตรา ๕ ใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 
 
  
 

หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดอาคารที่ได้รบัอนุมัติจาก

ผู้จําหน่ายใหใ้ช้เครื่องวัดไฟฟ้า หรือใหต้ิดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันขนาดตั้งแต่หนึ่งพันกิโลวัตต์
หรือหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรืออาคารทีม่ีการใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จําหน่าย ความร้อน
จากไอนํ้าจากผู้จําหน่าย หรอืพลังงานส้ินเปลืองอ่ืนจากผู้จําหน่ายหรอืของตนเอง อย่างหน่ึงอย่างใด หรือรวมกันในรอบ
ปีปฏิทินที่ผา่นมามีปริมาณพลังงาน ตั้งแต่ยี่สิบล้านเมกะจูลข้ึนไป ให้เป็นอาคารควบคุมและโดยที่มาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง 
แห่งพระราชบัญญัติการสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติว่า รกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณ
การใช้พลังงาน และวิธีการใช้พลังงานอย่างใดให้เป็นอาคารควบคมุ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปน็ต้องตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 


